
Qualité 2020 de l'eau sur l'unité de distribution :

Le réseau est alimenté par la commune de Fresse. L'eau est prélevée dans plusieurs sources (aquifère des grés). Elle 
est distribuée sans aucun traitement préalable.

Turbidité
Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit 
à l'efficacité du traitement de désinfection.
Référence de qualité : 2 NFU

Nitrates
L'emploi mal maîtrisé d'engrais et les rejets domestiques peuvent 
provoquer une augmentation des teneurs en nitrates dans les 
ressources.
Limite de qualité : 50 mg/l

Pesticides 
La présence de pesticides dans les ressources résulte d'une 
contamination par les activités de protection des récoltes et de 
désherbage.
Limite de qualité : 0,1 µg/l 

Bactériologie
La présence de bactéries dans l'eau distribuée révèle une 
contamination survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou 
du transport.
Limite de qualité : absence de germe.

Dureté
La dureté, exprimée en degrés français (°F), représente le calcium et le 
magnésium, paramètres ne présentant pas de risque pour la santé.

Référence de qualité : L'eau ne doit pas être agressive

CONCLUSION et AVIS SANITAIRE

Pour plus d'information...
Seuls les paramètres les plus significatifs sont représentés dans ce bilan. Vous trouverez à votre disposition tous les 
résultats du contrôle sanitaire auprès du maître d'ouvrage et sur le site internet : www.eaupotable.sante.fr

BELONCHAMP AV LE PONT COTE MELISEY

L'eau a présenté une qualité microbiologique insuffisante qui a nécessité une interdiction temporaire de 
consommation. Les effets sanitaires liés à la pollution microbiologique de l'eau sont en général des 
pathologies de type gastro-entérique.
Cette mauvaise qualité peut être due à l'absence de traitement de désinfection.

L'eau agressive dégrade les réseaux de distribution, favorise la dissolution des canalisations (plomb, cuivre, 
..) et détériore la qualité de l'eau : goût métallique, particules en suspension, coloration.
En dehors de cette période d'interdiction, l'eau était consommable en 2020.

Maitre d'Ouvrage : AD. COM. BELONCHAMP

Exploitant : REGIE
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Afin de sécuriser l'alimentation en eau des usagers du réseau la collectivité doit rapidement mettre en 
œuvre un traitement de désinfection de l'eau avant sa mise en distribution.
L'eau distribuée étant agressive, la collectivité doit engager une étude de reminéralisation et mise à 
l'équilibre de l'eau.
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